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PGOUM Artículo 8.4.9 
SUP OCUP. S/R máx = 97,68 m2

EDIF max : 97,68 x 3 = 293,04
 
m2

-7-8

-16

1 m
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SUA 4.2.1:  Peldaños
Tramo recto
H=28 cm ≥ 28 cm  CUMPLE
13 cm < (C = 18,5) ≤ 18,5 cm CUMPLE
54 cm < (2C+H = 2x18,5 + 28 = 65) < 70 cm CUMPLE

0,28

DB SUA 1:  
ap 4 tabla 4.1.
ap 4.2.3.2.
Ancho útil min escaleras 1,00 m

Pozo de desague

ascendentes 
de agua

1,00
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PGOUM Art. 6.9.7.1.d 
Escaleras

iluminacion natural> 1 m2 

Impulsión Trasteros/ Instalaciones
90 mmx90 mm

DB SI 3 la tabla 5.1 escaleras de evacuación 
ascendente:
2,8m < h ≤ 6m (P<100) ESCALERA NO PROTEGIDA 

Extracción Instalaciones Sótano
120 mmx120 mm

SU:2,97 m²

Tendedero
Bajo A

SU:3,82 m²

Cuarto de reserva de Basuras
Cuartos Inst

SU:10,36 m²

Zona diáfana en planta baja
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PGOUM Articulo 8.4.7
Fondo edificable 
máximo 12 m
11,74 m < 12,00 m 
CUMPLE
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PGOUM Articulo 8.4.7
Diámetro 2,7 m o 
mayor

espejo
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1,25

planta sótano/ pb
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PLAZA APARCAMIENTO:
PGOUM Art.7.5.14.3.:       
-Gálibo min. 2,05 m < 3,40m  
CUMPLE
DB SUA 7.2.1.:
- 4,8% < 5% (pendiente máx)       
CUMPLE
- 4,64 > 4,5 (profundidad min)             
CUMPLE
DB SUA 7.4.3.:
Espejos de visualización de   
peatones                                 
CUMPLE

Vivienda exterior > 25m2         

CUMPLE
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PGOUM Articulo 
8.4.5.2. y Art. 6.7.14.:
1/3 altura coronación 
cuerpos edificación 
enfrentados a testero 
(12,58).
12,58/3=4,19 < 4,20 m 
CUMPLE
minimo 3m

0,90

verja/ cancela

0,25

-7

PGOUM Art. 6.10.20) 
- 50% patio zona ajardinada
- Sin edificación subterranea 
debajo (> 60 cm tierra 
vegetal)

12,90 m2 < 25m2

-8
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Doble rejilla 

de 

ventilacion 

(sep > 1,5 m)

Armario RITE

2000x1000x50

Armario 

centralización 

ELE EPROM 

IRINOX AZ 

1800x600x400

Armario 

fontaneria
DB HS 
2-2.1.1.2.
Ancho libre 
c.basuras 
1,20 m

Ascendentes

agua

DB SUA 1:  
ap 4 tabla 4.1.
ap 4.2.3.2.
Ancho útil min escaleras 1,00 m
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PGOUM Art. 6.9.7.1.d 
Escaleras

iluminacion natural> 1 m2 
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Estudio Bajo A:
SU: 30,89 m2+ 3,00 m2=33,89 m2

SC: 34,64 m2+4,00m2=38,64m2
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Fondo edificable 
máximo 12 m
11,74 m < 12,00 m 
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PGOUM Art. 6.6.19.1.
8,14 m x 2 = 16,28 m
25% 16,28 =4,07 > (2,00 m x 2) = 4,00 m
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DB SUA 1:  
ap 4 tabla 4.1.
ap 4.2.3.2.
Ancho útil min escaleras 1,00 m

PGOUM Art. 6.9.7.1.d 
Escaleras

iluminacion natural> 1 m2 

Estudio 1ºB:
SU: 25,24 m2

SC: 29,05 m2

Vivienda 1ºA:
SU: 42,15 m2

SC: 48,34 m2

EI 30

PGOUM Art. 8.4.13.
6m < ancho de calle < 9m
Saliente < 45 cm

vivienda exterior > 38 m2

vivienda exterior > 25 m2
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